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Locul prelevarii - Zona industriala 5%,\49 Jig\\h Ing

Data /ora prelevarii - 04.03.2022/h -9 :30‘ I£S

Tipul probei - Apa tratata (Zua_~ -Ll_"‘?__(LAnqu

Proba a fost prelevata de — lab, V irna Gina T Iaa
Punctul de prelevare - Rezervor consumator

REZULTATELE ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE

Nr. | Parametrul UM Valori C.M.A Metoda de
crt | analizat obtinute Lg.458/2002(2011) analiza
SR ISO
1 Aluminiu pg/l 153 200 10566/2001
SR I1SO7150-
2 Amoniu mg/l 0.059 0,5 1/2001
SR EN
3 Cloruri mg/l 53,74 250 1S09297 :2001
Clor rezidual
4 liber mg/l 0,21 >(,1<0,5 STAS 6364/78
grad de acceptabila SR EN ISO
5 Culoare culoare Acce. consumatorilor 7887/2002
Acceptabila SR EN
6 | Gust ' - Acce. consumatorilor 1622/2007
‘ ‘ ' SR EN
7 Miros | - - 16622/2007
SR EN ISO
8 Oxidabilitate mg02/1 1.83 5 8467/2001
Unitati SR
9 pH pH 8.00 >6,5 :<9,5 1SO10523/2009
SR EN
10 Turbiditate UTF 0.69 <5 ISO7027/2001
SR EN
11 Nitriti . mg/l 0.057 0,5 26777/¢ 91/2006
i Sriso 7890-
12 Nitrati mg/l 7.64 50 3/2000
Conductivitate(20°C) SR
13 ps/cm 685 2500 EN27888/1997
, Duritate totala grad SR
| 14 german @ 16,35 min.5 1S06059/2008

Concluziile analizei :proba de apa analizata _/ nu corespunde conf.
Legii458/2002privind calitatea apei potabile si lg. Modificata 311/2004
SEF LABO OR, LABORANT,
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