AQUAVAS S.A. VASLUI

SUCURSALA VASLUI

Str. Alecu Denici nr. 23, Vaslui, Cod postal 730150, ROMANIA

Nr. inregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui

Telefon: 0235/311153, 0235/322641 |

Fax: 0235/322857

Locul prelevarii : |[ESIRE REZERVOR

E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro

RAPORT DE INCERCARI FIZICO - CHIMICE

Data/Ora prelevarii: 08.07.2019/ 92°

Data efectuarii analizelor: 08.07.2019
Observatii privind proba:

Nr. 634 Data

08.07.2019

Cod identificare proba: 634 Nr. fisei de prelevare: 338

Data/ora intrarii in laborator: 08.07.2019/925

Durata efectuarii analizelor:

08.07.2019

PARAMETRUL VALORI LEGEA 458/2002 (republicata in 2011) _
ANALIZAT U.M. OBTINUTE CMA REFERENTIAL ANALIZA
Amoniu mg/l 0,003 0,5 SR ISO 7150-1/2001
Azotiti ma/| 0,003 0,5 SR EN 26777/C91/2006
Azotati mg/I 1,20 50 SR ISO 7890-3/2000
Aluminiu pa/l 58,67 200 SR ISO 10566/2001
Clor rezidual liber mg/| 0,57 20,1=0,5" STAS 6364/78
Conductivitate pS/cm 791 2500 SR EN 27888/1997
Cloruri mg/| 42 74 250 SR EN ISO 9297/2001
Culoare I acceptabil Acceptabila, fara SR E!\I ISO ?’887/2012 - examinare
modificari anormale vizuald si descriere calitativi
Gust - acceptabil Acceptabil fara SR EN 1622/2007 - metoda
modificari anormale calitativa
Miros | acoeptabil | et | SREN o2zt e
Duritate totala Grad german 18,16 minim 5 SR I1SO 6059/2008
Indice de permanganat | mgO2l/I 3.14 5 SR EN ISO 8467/2001
pH UnitatipH | 7,39/24,4°C 26,59 5 SR ISO 10523/2012
Turbiditate NTU 1,02 5 SR EN 1SO7027/2016
CMA - concentratie maxim admisa;

" - CMA pentru clorul rezidual liber in reteaua de distributie.

sld — sub limita de detectie

Verificat,

Sef laborator: ing. Ogna Musat

Rezultatele se refers exélusiv |a proba analizata.
Este interzisa reproducerea partiald sau totala a raportului de incercari f4ra acordul scris al laboratorului.

Responsabil analiza,

Chimist : ing. Cordeanu MLLC‘ﬂ(JLeQn"L
Laborant : Condurat M.
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AQUAVAS S.A. VASLUI
A SUCURSALA VASLUI
m Str. Alecu Donici nr. 23, Vaslui, Cod postal 730150, ROMANIA

Nr. inregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui

Telefon: 0235/311153, 0235/322641 J Fax: 0235/322857 E-mail: sucursala.vasiui@aquavas.ro

RAPORT DE INCERCARE BACTERIOLOGICA
Nr.483 Data 10.07.2019

Locul prelevarii : |IESIRE REZERVOR Cod identificare proba: 483 Nr. fisei de prelevare: 219
Data/Ora prelevarii: 08.07.2019/ 92°

Durata efectuarii analizelor: 08.- 10.07.2019
Observatii privind proba: ...

PARAMETRUL VALORI LEGEA 458/2002 cu toate modif. si
ANALIZAT U.M. OBTINUTE completarile ulterioare
' VMA REFERENTIAL ANALIZA
Enterococi fecali nr./100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002
Bacterii coliforme nr./100m]| 0 0 SR EN ISO 9308-1/2015

SR EN ISO 9308-
1/2015/A1:2017

Escherichia coli nr./100m| 0 0 SR EN ISO 9308-1/2015
SR EN ISO 9308-
1/2015/A1:2017

Nr.de colonii la 22°C nr./1ml 0 NOMA SR EN ISO 6222/2004
Nr.de colonii la 36°C nr./1ml 0 NOMA SR EN IS0 6222/2004
Clostridium perfringens [nr./100 mi 0 0 SR EN I1SO 14189/2017
VMA - valoare maxim admisa: NOMA - nici 0 modificare anormala
Sef laborator, Responsabil analiza,
ing. Oana Musat biolog Roxana Onofrei

el Lt

Rezultatele se refera exclusiv la proba analizata.
Este interzisa reproducerea partiala sau totald a raportului de incercari fara acordul scris al laboratorului.
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