AQUAVAS S.A. VASLUI
SUCURSALA VASLUI

Str. Alecu Donici nr. 23, Vaslui, Cod postal 720150, ROMANIA
Nr. inregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI. 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui

Telefon: 0235/311153, 0235/322641 | Fax: 0235/322857 E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro

RAPORT DE INCERCARI FIZICO - CHIMICE
Nr. 1015 Data 12.10.2020

Locul prelevarii : |[ESIRE REZERVOR Cod identificare proba: 1015 Nr. fisei de prelevare: 522

Data/Ora prelevarii: 12.10.2020/ 10'° Data/ora intrarii in laborator: 12.10.2020/ 10%°

Data efectuarii analizelor: 12.10.2020

Durata efectuarii analizelor: 12.10.2020
Observatii privind proba:

PARAMETRUL VALORI LEGEA 458/2002 (republicata in 2011)
ANALIZAT U.M. OBTINUTE CMA REFERENTIAL ANALIZA
Amoniu mg/l 0,041 0,5 SR 1SO 7150-1/2001
Azotiti ma/l <0,002 0,5 SR EN 26777/C91/2006
Azotati mg/| 2,39 50 SR ISO 7890-3/2000
Aluminiu Mg/l 39,69 200 SR ISO 10566/2001
Clor rezidual liber mg/| 0,70 20,105 " STAS 6364/78
Clor rezidual total mg/| 0,81 - STAS 6364/78
Conductivitate puS/cm 982 2500 SR EN 27888/1997
Cloruri mg/I 67,39 250 SR EN ISO 9297/2001
Culoare % acceptabil Acceptabila, fara SR EN ISO 7887/2012 - examinare
modificari anormale vizuald si descriere calitativa
Gust : acosptabil | e | SN a0 - mtoc
Miros = acceptabil Acceptabil, fard SR EN 1622/2(_)07 - metoda
modificari anormale calitativa
Duritate totala Grad german 18,03 minim 5 SR 1SO 6059/2008
Indice de permanganat | mgO2/| 4,28 5 SR EN ISO 8467/2001
pH UnitatipH | 7,33/204°C 26,5<9,5 SR I1SO 10523/2012
Turbiditate NTU 1.7 8 SR EN 1SO7027/2016

CMA - concentratie maxim admisa;
" - CMA pentru clorul rezidual liber in reteaua de distributie.

sld — sub limita de detectie

Verificat,

Sef laborator: ing. Oana Musat

Responsabil analiza,

/-

Chimist : ing. Musat O. /( al.
Laborant : Teodoru Al. IL

/
AQUAVAS s.A Pr
SUCURSALA vas) yy

LAB
nmégagu tgggggfe&?élexclusiv la proba analizata.

Este interzisa reproducerea partiala sau totala a raportului de incercari faré acordul scris al laboratorului.
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