Locul prelevirii :

AQUAVAS S.A. VASLUI

Str. Alecu Donici nr.
Nr. inregistrare la Reg. Com.:
Cent: RO59 RNCB 02

SUCURSALA VASLUI
23, Vaslui, Cod postal 730150, ROMANIA
J37/892/2007, CIF: RO-17986823, CUI- 22586122
59 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui

Telefon: 0235/311153, 0235/322641 Fax: 0235/322857

LABORATOR TRATARE APA VASLUI
Laborator Inregistrat la Ministerul Sanatatii
cu certificat nr. 647 / 02.11.2021

RAPORT DE INCERCARI FIZICO - CHIMICE

Nr.

217

E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro

Data/Ora prelevirii:

06.03.2023/7%

Data efectudrii analizelor: 06.03.2023
Observatii privind proba:

Data 06.03.2023

NEGRESTI - IESIRE REZERVOR Cod identificare proba: 217 Nr. fisei de prelevare:111

Data/ora intrarii in laborator: 06.02.2023/8%

ORDONANTA NR 7 privind calitatea
apei destinate consumului uman - Incertitudine| Declaratie
:'r; Pﬁmﬂfgﬁm UM O\é{\r:-h?UF?I!E Monitor Oficial nr 63/25.01.2023 de de
) o : CMA REFERENTIAL masurare” conformitate”’
ANALIZA
1. Amoniu mg/I < 0,020 0,5 SR ISO 7150-1/2001 - =
2. Azotiti mg/I < 0,002 0,5 SR EN * =
26777/C91/2006
3. Azotati mg/l 0,21 50 SR ISO 7890- - -
3/2000
4. Aluminiu Hg/l 60,95 200 SR ISO 10566/2001 - -
5. | Clor rezidual mg/| 0,50 20,1=0,5 STAS 6364/78 - -
liber in reteaua de
distributie)
6. | Clor rezidual mg/| 0,62 - STAS 6364/78 - -
total
7. | Conductivitate | uS/em 670 2500 SR EN 27888/1997 - =
8. Cloruri mg/I 31,63 250 BRENISO 9297/2001 - -
fara modificari examinare vizuald si
anormale descriere calitativa
10. Gust = acceptabil | Acceptavilfaral SR EN 1622/2007 - - =
modificari metoda calitativa
anormale
11 Miros _ acceptabil Acceptabil, fira SR EN 1622/2007 - -
: modificari metoda calitativa
anormale
12. | Duritate totala g(g;s'?an 16,52 minim 5 SR I1SO 6059/2008 - -
14, Indice de mgO2/I| 3,20 5 SR EN ISO 8467/2001 - =
permanganat
14. pH Unitati | 7,69/23,7°C 26,595 | SRISO 10523/2012 - -
pH
15. Turbiditate NTU 1,01 Acceptabil, | SR EN [SO7027/2016 - -
fard modificari
anormale J

CMA — concentratie maxim admis&, conform
LOQ - Limita de cuantificare determinata de

* - incertitudinea extinsa de masurare estimata cu un nivel de incredere 95%,

laborator

valoarea obtinuta se situeaza la valoarea admisa de legislatie sau la solicitarea clientului.

** - Regula de decizie pentru ra
cu utilizarea incertitudinii de masurare in calcularea benzii de
acceptabilitate). Raportarea de%

Verificat,

Sef laborator -
Ing. Oana Musat ¢ -,
Rezultatele se refera exclusiv la proba analizats4/

portarea declaratiei de conformitate este Ghid ILAC-G8:0

Sy, /4] o
{4p g”ﬁgﬁﬁﬁ@ 4
TR 15 VA

L

Chimist :
Laborant : Neagu L.

Responsabil analizi,

Musat O.

Legii 458/2002 cu toate modificarile si completarile ulterioare

Este interzisa reproducerea partiala sau totald a buletinului de analiz4 fara acordul scris al laboratorului.

— Ans Ae

pentru k=2 se raporteaza in cazul in care

9/2019 (binara,Conform/Neconform,
garda, respectiv, parametrul este conform sub limita de
conformitate se face la solicitarea clientului.

Ui



A SUCURSALA VASLUI
——— Str. Alecu Donici nr. 23, Vaslui, Cod postal 730150, ROMANIA
= Nr. inregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI; 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BCR Vaslui
Telefon: 0235/311153, 0235/32264 1 Fax: 0235/322857 E-mail: sucursala.vaslui@aquavas.ro

LABORATOR TRATARE APA VASLUI
Laborator Inregistrat la Ministerul Sanatatii
cu certificat nr. 647 / 02.11.2021

RAPORT DE INCERCARE BACTERIOLOGICA
Nr. 175 Data 08.03.2023

Locul prelevarii : NEGRESTI - [ESIRE REZERVOR Cod identificare proba: 175 Nr. fisei de prelevare: 77

Data/Ora prelevarii: 06.03.2023 / 8% Data/ora intrarii in laborator: 06.03.2023 / 8%
Durata efectuarii analizelor: 06. — 08.03.2023
Observatii privind proba:

B ORDONANTA NR 7 privind calitatea
apei destinate consumului uman — itudi i
PARAMETRUL VALORI 'I:\,nonditor Oficial nr 63/25.01.2023 mcert:jt: dine Dec’g.r;ahe
ANALIZAT U.M. OBTINUTE VMA REFEREN'!:IAL masurare’ |conformitate”]
ANALIZA
Enterococi nr./100m]| 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002 - -
fecali
Bacterii nr./100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1/2015 - -
coliforme SR EN ISO 9308-
1/2015/A1:2017
Escherichia nr./100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1/2015 = -
coli SR EN ISO 9308-
1/2015/A1:2017
Nr.de colonii la nr./1ml <3 NOMA | SR EN ISO 6222/2004 = -
22°C
Nr.de colonii la nr./1ml <3 NOMA | SR EN ISO 6222/2004 - -
36°C
Clostridium  |nr./100 ml 0 0 SR EN ISO 14189/2017 - 2
perfringens

VMA — valoare maxim admisa, conform Legii 458/2002 cu toate modificarile si completarile ulterioare
NOMA - nici 0 modificare anormala

* - incertitudinea extinsa de masurare estimata cu un nivel de incredere 95%,pentru k=2 se raporteaza in cazul in
care valoarea obtinuta se situeaza la valoarea admisa de legislatie sau la solicitarea clientului (pentru incercarile
fizico-chimice).

** - Regula de decizie pentru raportarea declaratiei de conformitate este Ghid ILAC-G8:09/2019 (binara,
Conform/Neconform, fara utilizarea incertitudinii de masurare). Raportarea declaratiei de conformitate se face la
solicitarea clientului.

Verificat,

Responsabil analizi,
@, ’ Biolog: Roxana Onofrei

3¢ @@ @ %gfk
4 éfﬂ&.‘ e i/
"t

Rezultatele se refera exclusiv la proba analizata’ p4

Este interzis3 reproducerea partiald sau totala a raportului de incercari fars acordul scris al laboratorului.
F-827-0/3



AQUAVAS S.A. VASLUI

A SUCURSALA VASLUI
S X _Str. Alecu Donici nr. 23, Vaslui, Cod postal 730150, ROMANIA
= Nr. Tnregistrare la Reg. Com.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUJ: 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 0019, deschis la BOR Vasiui
Telefon: 0235/311153, 0235/322641 | Fax: 0235/322857 | E-mail: sucursala.vaslui@aguavas.ro ]

Locul prelevirii : NEGREST] -

LABORATOR TRATARE APA VASLUI
Laborator Inregistrat la Ministerul Sanatatii
cu certificat nr. 647 / 02.11.2021

RAPORT DE INCERCARI FIZICO - CHIMICE
Nr. 218 Data 06.03.2023

Data/Ora prelevarii:  06.03.2023/7% Data/ora intrarii in laborator: 06.03.2023/8%
Data efectudrii analizelor: 06.03.2023
Observatii privind proba:

RETEA (V.Alecsandri) Cod identificare proba: 218 Nr. fisei de prelevare:111

ORDONANTA NR 7 privind calitatea
apei destinate consumului uman - Incertitudine| Declaratie
'y P’:‘m“{'_FZTTUL _ o\é%r\?uﬁE Monitor Oficial nr 63/25.01.2023 de de
) o * CMA REFERENTIAL masurare” conformitate”]
ANALIZA
1, Amoniu mg/l | <0,020 0,5 SR ISO 7150-1/2001 - -
2, Azotiti mg/I| < 0,002 0,5 SREN - -
26777/C91/2006
3. Azotati mg/l 0,33 50 SR ISO 7890- - -
3/2000
4. Aluminiu ug/l 58,62 200 SR ISO 10566/2001 - -
5. | Clor rezidual mg/I 0,45 20,1=0,5 STAS 6364/78 - -
liber in reteaua de
distributie)
6. | Clor rezidual mg/I Q.87 - STAS 6364/78 - -
total
/.| Conductivitate | uS/em 656 2500 SR EN 27888/1997 - -
8. Cloruri mg/! 31,87 250 BRENISO 9297/2001 - -
9. Culoare - acceptabil | Acceptabild, | SR ENISO 7887/2012 - - -
fard modificari examinare vizuald si
anormale descriere calitativa
10. Gust - acceptabil | Acceptabilfard] SR EN 1622/2007 - . -
modificari metoda calitativa
anormale
19 Miros - acceptabil | Acceptabil, fara SR EN 1822/2007 - - =
: modificari metoda calitativd
anarmale
12. | Duritate totala g(é:fndan 16,29 minim 5 SR ISO 6059/2008 - -
T3 Indice de mgQOa2/I 3,07 B SR EN ISO 8467/2001 - -
permanganat
14. pH Unitati | 7,72/24,0°C | 26,5<9,5 | SR ISO 10523/2012 - =
pH
18 Turbiditate NTU 0,81 JAcceptabil, | SR EN |SO7027/2016 5 "
fard modificari
anormale |

CMA - concentratie maxim admisa, conform Legii 458/2002 cu toate modificarile si completarile ulterioare

LOQ - Limita de cuantificare determinata de laborator

* - incertitudinea extinsa de masurare estimata cu un nivel de incredere 95%.pentru k=2 se raporteaza in cazul in care
valoarea obtinuta se situeaza la valoarea admisa de legislatie sau la solicitarea clientului,

** Regula de decizie pentru raportarea declaratiei de conformitate este Ghid ILAC-G8:09/2019 (binara,Conform/Neconform,
cu utilizarea incertitudinii de masuraﬂyalcuéarea benzii de garda, respectiv, parametrul este conform sub limita de

acceptabilitate). Raportarea declal;% @jéogmitate se face la solicitarea clientului.
Verificat 00 1P e Responsabil analiza ,
: L7 € . 3 Lo
Sef laborator lﬂﬁaﬁa@&q f “JS vﬁ;ﬁ 4 Chimist: Musat O. , oty
Ing. Oana Musat %éj’a ’?fg‘? L4 Uy o 4y, Laborant : Neagu L.
Rezultatele se refers exclUsiv la proba andigdts, &7 -

Este interzisa reproducerea partiala sau totala a gfﬂﬁ;t:ﬁul‘ui de analiza fara acordul scris al laboratorului.
b F-828-0/3



AQUAVAS S.A. VASLUI
SUCURSALA VASLUI

~— Str. Alecu Donici nr. 23, Vaslui, Cod postal 730150, ROMANIA
—~—= Nr. Tnregisirare |a Reg. Gom.: J37/692/2007, CIF: RO-17986823, CUI: 22586122
Cont: RO59 RNCB 0259 0284 5277 001 9, deschis la BCR Vaslui

Telefon: 0235/311 153, 0235/322641 | Fax: 0235/322857 E-mail; sucursala.vaslui@aquavas.ro

LABORATOR TRATARE APA VASLUI
Laborator Inregistrat la Ministerul Sanatatii
cu certificat nr. 647 / 02.11.2021

RAPORT DE INCERCARE BACTERIOLOGICA
Nr. 176 Data 08.03.2023

Locul prelevarii : NEGRESTI - RETEA (V.Alecsandri) Cod identificare proba: 176 Nr. fisei de prelevare:7

Data/Ora prelevirii: 06.03.2023 / 7% Data/ora intrarii in laborator: 06.03.2023 / 8%
Durata efectudrii analizelor: 06. — 08.03.2023
Observatii privind proba;:

[ ORDONANTA NR 7 privind calitatea
PARAMETRUL VALORI | A il mr 63156 1 aigy | eertitudine s
ANALIZAT U.M. OBTINUTE VMA REFEREN]:IAL masurare” |conformitate”|
ANALIZA
Enterococi nr./100ml 0 0 SR EN ISO 7899-2/2002 - =
fecali
Bacterii nr./100m] 0 0 SR EN ISO 9308-1/2015 - -
coliforme SR EN ISO 9308-
1/2015/A1:2017
Escherichia nr./100ml 0 0 SR EN ISO 9308-1/2015 - -
coli SR EN ISO 9308-
1/2015/A1:2017
Nr.de colonii la nr./1mil <3 NOMA | SR EN ISO 6222/2004 . -
22°C
Nr.de colonii la nr./1mi <3 NOMA | SR EN ISO 6222/2004 - -
36°C
Clostridium  |[nr./100 mi 0 0 SR EN ISO 14189/2017 - -
perfringens

VMA — valoare maxim admis&, conform Legii 458/2002 cu toate modificarile si completarile ulterioare
NOMA - nici 0 modificare anormala

* - incertitudinea extinsa de masurare estimata cu un nivel de incredere 95%,pentru k=2 se raporteaza in cazul in
care valoarea obtinuta se situeaza la valoarea admisa de legislatie sau la solicitarea clientului (pentru incercarile
fizico-chimice).
** - Regula de decizie pentru raportarea declaratiei de conformitate este Ghid ILAC-G8:09/2019 (binara,
Conform/Neconform, fara utilizarea incertitudinii de masurare). Raportarea declaratiei de conformitate se face la
solicitarea clientului. 40

Verificat, .5'00 é‘ﬁfgh Responsabil analizi,

Sef Iaborato"rﬂﬁo %g,ﬂ‘w{ $ Biolog: Roxana Onofrei
Ing. Oana Musat 4@5,§4@ ‘5”45: 4 \Q/\
Rezultatele se refers exclusiv Ia proba analizats.
Este interzisa reproducerea partiala sau totald a raportului de incercari fara acordul scris al laboratorului.
F-827-0/3



