AQUAVAS S.A. VASLUI - SUCURSALA BARLAD
BIROU LABORATOARE MEDIU AVIZE
LABORATOR ANALIZE FIZICO-CHIMICE, BIOLOGICE SI BACTERIOLOGICE APA POTABILA

NR. 322/ 05.12.2023

Valori medii lunare
Pentru monitorizarea calititii apei potabile Statia de Tratare Cring
Luna Noiembrie Anul 2023

REZULTATELE ANALIZELOR FIZICO-CHIMICE

INTRARE IESIRE REZERVOR Ordon.anta nr. 7/2023 privindi calitatea
Parametru 7 apei destinate consumului uman
analizat UM " win [ mepiu | maxim | miN | MEDIU | mAXIM C.M.A Metoda de analiza
Aluminiu pg/l .t . . 90,3 | 127,7 | 150,5 200 SR ISO 10566/2001
Amoniu mgll | 0,202 | 0,533 | 0,829 | 0 | 0,024 | 0,036 0,50 SR 1SO 7150-1/2001
. SR ENISO
Cloruri mg/l | 68,06 | 70,01 | 73,02 | 90,75 | 94,69 | 97,40 250 82972001
C’°’§:§‘r““a' mgll - - - 0,30 | 054 | 0,62 20,1-<0,5 STAS 6364/78
C°“‘(52“(§,'c';‘;'tate uSlem | 1117 | 1148,7 | 1181 | 1123 | 11657 | 1197 2500 SR EN 27888/1997
Duritate totala gg’;:n 1570 | 16,53 | 17,10 | 1570 | 16,20 | 16,49 Minim 5 SR ISO 6059/2008
' Acceptabila '
Culoare ; : - . AC | AC | AC | o erilor | SREN SO 788712012
Acceptabila
Gust . : - - AC | AC | Ac | SCceRtEbie | SREN 162212007
. Acceptabila
Miros = s . . AC | AC AC | comaumatoritor | SREN 1622/2007
Indicede | 0| 640 | 7,98 | 896 | 3,20 | 3,99 | 454 5,0 SR EN ISO 8467/2001
permanganat . : ' ; d ! ’ o~ '
pH U';':ft‘ 816 | 837 | 848 | 757 | 769 | 7,89 26,5;<9,5 SR 1SO 10523/2012
;s Acceptabila
Turbiditate NTU | 289 | 5002 | 109 | 046 | 0,69 | 093 | o Il | SREN IS0 702712001
— SREN
Nitriti mg/l 0,033 | 0,042 | 0,060 0 0 0 0,5 26777/C91/2006
Nitrati mgil | 0,75 | 0,95 | 1,06 | 1,16 | 1,49 | 1,86 50 SR ISO 7890-3/2000
7 REZULTATELE ANALIZELOR BACTERIOLOGICE
Ordonanta nr. 7/2023 privind
' INTRARE IESIRE REZERVOR calitatea apei destinate
Parametru consumului uman
analizat U.M. C.M
MIN | MEDIU | MAXIM | MIN | MEDIU | MAXIM & ;' |  Metoda de analiza
Enterococi | U oi00 | 11 17,5 23 0 0 0 0 | SREN ISO 7899-2/2002
; SR ENISO
Bacter! UFCHO0 | g7 | 61,2 70 0 0 0 0 | 9308-1/2015SR EN ISO
Ealiinmie - 9308-1/2015/ A1:2017
SR EN ISO 9308-1/2015
E.Coli UFCI100 | g 11,76 16 0 0 0 0 SR EN ISO 9308-
i 1/2015/ A1:2017
Nreooe! 1@ | UFcHmI | 65 84 104 1 2 4 |NOMA| sREN ISO 6222/2004
Nreoloat!2 | urcimi | 75 | 8525 | 97 1 2,25 3 |Noma | SREN ISO 6222/2004
- Clostridium
perfringens | U 190 | 12 17 23 0 0 0 0 | SRENISO 14189:2017
(inclusiv sporii)

C.M.A.-concentratia maxima admisa; NTU-unitati nefelometrice de turbiditate; NOMA-nici o modificare anormala

U.F.C- unitati formatoare de colonii
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