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VALORI MEDII LUNARE
ale principalilor parametri fizico-chimici si bacteriologici ai apei brute la intrarea in
Statia de Tratare a Apei Delea, monitorizati de Laboratorul Statiei de Tratare a Apei
Luna NOIEMBRIE 2023
ORDONAN
Nr. Indicatorul U.M. :2TA011\|F2307 Intrare statie lesire
5.01.2023 i
ort (ptiesire | Solesti | Barlad [Pus- | Amestec Stajie
rezervor) casi S+B | B+P
1. | pH Unitati de pH | > 6,5<9,5 8,11 8,00 - 8,14 | 8,02 7,46
2. | Conductivitate u S/em™ < 2500 913,5 995,33| - 916,9 [1038,5| 1029,27
3. | Turbiditate * U.N.T. 0,37 33,04 32,59 - 32,31 | 77,31 0,59
4. | Oxidabilitate mg. O, / dm?® <5 6,37 6,02 - 6,25 | 5,74 3,25
5. | Aluminiu ug / dm? 200 13,34 9,56 - 9,33 | 16,22| 46,36
6. | Amoniu — NH4* mg / dm? 0,50 0,363 0,285 - 10,200 | 0,195] <0,020
7. | Nitriti = NOy mg / dm? 0,50 0,026 0,048 - 10,029 ]10,084| <0,006
8. | Nitrati — NOs- mg / dm? 50 < 0,24 327 - 1,92 | 0,26 1,68
9. | Cloruri mg / dm?® 250 46,42 4264 |- 44,16 [49,13| 59,13
10. | Duritate totala grade germang >5 19,21 21,09 - 19,56 21,72 20,81
11. | Nr. total de coloniila 36°C | U.F.C./ 1ecm® | NOMA 720 2705 - 800 | 3800 <3
12. | Enterococi fecali nr. / 100 cm? 0 162 76 - 140 160 0
13. | Bacterii coliforme nr./ 100 cm?® 0 15433 | 19200 - 19000 |18000 0
14. | Clostridium perfringens nr./ 100 em? 0 120 186 - 140 | 240 0
19. | Nr. total de colonii la 22°C | UF.C./1cm® | NOMA 940 2100 - 1000 | 2500 <3

Nota *

dezinfectie. (conf. HG 971/2023) pentru parametrul Turbiditate.

Sef laborator, 4 g

- Pentru apa rezultata din tratarea unei surse de suprafata nu se va depasi 1,0 NTU inainte de




